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E93 –UPS  
 

 :וכיבוי הוראות הפעלה
 

 .סגורים BYPASS –ול  , למצבריםוודא כי מפסקי ההגנה בלוח המספק לכניסה .1

 זה לפעול.יתחיל בשלב  UPS –פנל ההפעלה ב  .2

 מסך ההפעלה של המערכת יופיע. חץ על לחצן ל .3

 .יסומן ולחץ על   מסךעד שבתחתית הלחץ על אחד החצים  .4

. בשלב זה יופעל העוקף הפנימי בחר בעזרת החצים  .5
 תידלק. BYPASSונורית סימון  UPS –בתוך ה 

 דולקת קבוע. NORMALונורית  NORMALפועל כעת במצב  UPS –ה  .6
 
 

 :BYPASSלמצב  UPS-ה עברתההוראות 
 

 .יסומן ולחץ על   מסךעד שבתחתית הלחץ על אחד החצים  .1

 .BYPASSיעבור למצב  UPS –ה  NORMAL -> BYPASSבחר בתפריט  .2

 דולקת. BYPASSונורית סימון  BYPASSפועל כעת במצב  UPS –ה  .3

 

 )הפסקת המתח לצרכנים( UPS-כיבוי ה

 .יסומן ולחץ על   מסךעד שבתחתית הלחץ על אחד החצים  .1

 .תופיע הודעת אישור, לחץ לאישור BYPASS -> LOAD OFFבחר בתפריט  .2

 .העומס תכרגע המערכת כבויה ולא מזינה א .3
 

 בלוח  UPS-והצרכנים יש להוריד מפסקי הזנה ל UPS–בשלב זה, לכיבוי מלא של 
 החשמל.


